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Курортно-гостиничный комплекс с апартаментами, паркингом
и крышной котельной в г. Ялта

Курочка
Голенкова

Надстройка этажа

Стояк №1
Запорная
арматура

 Т1/Т2

 Т
1/

Т2

 Т
1/

Т2

Радиатор JAGA
настенный

Радиатор JAGA
настенный

Внутрипольный
конвектор JAGA

Внутрипольный
конвектор JAGA

Внутрипольный
конвектор JAGA

Внутрипольный
конвектор JAGA

Внутрипольный
конвектор JAGA

Внутрипольный
конвектор JAGA

Внутрипольный
конвектор JAGA

Управление
"теплым полом"

Трубопроводы REHAU (Raupink)
в изоляции Thermaflex (Thermacompact S)

Теплый пол на выбор
электро или водяной

Наружный блок
City Multi G5

Mitsubishi Electric

PEFY P25VMS1-E
канального типа

2,8 кВт холод
3,2 кВт тепло

Колор отопительных приборов JAGA, Бельгия.
Настенный радиатор JAGA TEMPO, STRADA, Linea PLUS

Внутренний блок кассетного типа Внутренний блок канального типа

 Х
1/

Х
2

 Х1/Х2

Внутренний блок канального типаПример подключения системы кондиционирования.

Медные трубопроводы Halcor, Греция
в изоляции из вспененного каучука  K-Flex (EC)

Стояк №2

03-2012-ОВ

Гибкие
воздуховоды

d120

Решетка
400х400

PEFY P25VMS1-E
канального типа

2,8 кВт холод
3,2 кВт тепло Решетка

400х400

Решетка
400х400

Решетка
400х400

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

Внутрипольный конвектор JAGА MINI CANAL


